Q-Bioanalytic GmbH, Fischkai 1, D-27572 Bremerhaven

ra N
)

Atlantis Larimar Int, Trd. Ltd
Doreen Turner Bilocca

13, Curate Fenech Street SRy [ .
BIRZEBBUGA BBG 2032

MALTA
Prifbericht
Kundennummer: 12768 Auftrag vom:  30.06.2017 Auftragsnummer: L17-103958-3
Probeneingang: 29.05.2017 Bremerhaven, den: 03.07.2017
Untersuchungsbeginn: 26.06.2017
Untersuchungsende: 03.07.2017
Interne Proben-Nr.: A17-235718
Probencodierung: Testdurchlauf 1A
Art der Probe / Bezeichnung: Testdurchlauf 1
Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe
belastetes Trinkwasser vor der Filtration
Probenahmedatum: 26.06.2017
Probenansatz im Labor: 26.06.2017
Test series 1
Sample Code: Water sample
Contaminated water before filtration
Sampling date: 26.06.2017
Start of analysis: 26.06.2017
Zustand: Wasser in Glasgefal/water in glass bottle
Menge: 500 ml
Interne Parameter Ergebnis Methode
Proben-Nr.
A17-235718 Koloniezahl (22 °C / 68 h) 3420 KbE/ml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
A17-235718 Koloniezahl (36 °C / 44 h) 2360 KbE/mI *DIN EN I1SO 6222: 1999-07
A17-235718 E. coli - Trinkwasser 1 KbE/M00 ml *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12

EC 17025 vorliegt (Registrierungsnummer: D-PL-17845-01-00)
‘ustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.,

erbindung:

Weser-Elbe Sparkasse
1t Bremerhaven BIC BRLADE21BRS
er-Nr.: 75 585 10018 IBAN DE65292500000001214772
JSt. ID Nr.: DE813707195
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L17-103958-3

A17-235718 Coliforme Bakterien - 532 KbE/100 ml J *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12
Trinkwasser

A17-235718 Enterokokken - Trinkwasser 44 KbE/M100 ml *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235718 Pseudomonas aeruginosa - 10 KbE/100 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05
Trinkwasser

Interne Proben-Nr.: A17-235719

Probencodierung: Testdurchlauf 1B

Art der Probe / Bezeichnung:

Testdurchlauf 1

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe

Belastetes Trinkwasser nach der Filtration

Benutzter Filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Probenahmedatum: 26.06.2017

Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 1

Sample Code: Water sample

Contaminated water after filtration

Used filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Zustand: Wasser in Glasgefalt/water in glass bottle

Menge: 500 ml

Interne Parameter Ergebnis Methode

Proben-Nr.

A17-235719 Koloniezahl (22 °C / 68 h) 40 KbE/ml *DIN EN ISO 6222: 1999-07

A17-235719 Koloniezahl (36 °C / 44 h) 58 KbE/mI *DIN EN ISO 6222: 1999-07

A17-235719 E. coli - Trinkwasser 0 KbE/100 mi *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12

A17-235719 Coliforme Bakterien - 1 KbE/M00 ml *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12
Trinkwasser

A17-235719 Enterokokken - Trinkwasser 0 KbE/M00 ml *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235719 Pseudomonas aeruginosa - 0 KbE/M00 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05

Trinkwasser

Die Priife
*Verfahr
Dieser Priifbe

N ISO/IEC 17025 vorliegt (Registrierungsnummer: D-PL-17845-01-00)
stimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielfaltigt werden




L17-103958-3

Interne Proben-Nr.: A17-235720
Probencodierung: Testdurchlauf 2A
Art der Probe / Bezeichnung: Testdurchlauf 2

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe
belastetes Trinkwasser vor der Filtration
Probenahmedatum: 26.06.2017
Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 2

Sample Code: Water sample
Contaminated water before filtration
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Zustand: Wasser in Glasgefal/water in glass bottle

Menge: 500 ml

Interne Parameter Ergebnis Methode

Proben-Nr.

A17-235720 Koloniezahl (22 °C / 68 h) 3500 KbE/ml *DIN EN 1SO 6222: 1999-07

A17-235720 Koloniezahl (36 °C / 44 h) 5900 KbE/ml *DIN EN ISO 6222: 1999-07

A17-235720 E. coli - Trinkwasser 3 KbE/M00 ml *DIN EN I1SO 9308-1: 2014-12

A17-235720 Coliforme Bakterien - 1824 KbE/100 ml *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12
Trinkwasser

A17-235720 Enterokokken - Trinkwasser 118 KbEMO00 mi *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235720 Pseudomonas aeruginosa - 96 KbE/M00 ml *DIN EN 1SO 16266 :2008-05

Trinkwasser

Rlich auf die dem Labor vorliegenden Priifgegenstande.
DIN EN ISO/NEC 17025 vorliegt (Registrierungsnummer: D-PL-17845-01-00)

he Zustimmung des Laboratoriums nicht auszugsweise vervielféltigt werden.

Nr. HRB 3607 Bankverbindung:

Weser-Elbe Sparkasse
d merhaven BIC BRLADE21BRS
r 75 585 10018 IBAN DE65292500000001214772
St. ID Nr.: DE8

13707195



L17-103958-3

Interne Proben-Nr.: A17-235721
Probencodierung: Testdurchlauf 2B
Art der Probe / Bezeichnung: Testdurchlauf 2

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe

Belastetes Trinkwasser nach der Filtration

Benutzter Filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Probenahmedatum: 26.06.2017

Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 2

Sample Code: Water sample

Contaminated water after filtration

Used filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Zustand: Wasser in GlasgefalR/water in glass bottle

Menge: 500 ml

Interne Parameter Ergebnis Methode

Proben-Nr.

A17-235721 Koloniezahl (22 °C / 68 h) 18 KbE/m| *DIN EN ISO 6222: 1999-07

A17-235721 Koloniezahl (36 °C / 44 h) 30 KbE/mi *DIN EN ISO 6222: 1999-07

A17-235721 E. coli - Trinkwasser 0 KbE/M00 ml *DIN EN I1SO 9308-1: 2014-12

A17-235721 Coliforme Bakterien - 4 KbE/M0OmI *DIN EN I1SO 9308-1: 2014-12
Trinkwasser

A17-235721 Enterokokken - Trinkwasser 1 KbE/M100 ml *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235721 Pseudomonas aeruginosa - 0 KbE/M00 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05

Trinkwasser
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L17-103958-3

Interne Proben-Nr.: A17-235722
Probencodierung: Testdurchlauf 3A
Art der Probe / Bezeichnung: Testdurchlauf 3

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe
Stark belastetes Trinkwasser vor der Filtration
Probenahmedatum: 26.06.2017

Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 3

Sample Code: Water sample
Contaminated water before filtration
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Zustand: Wasser in Glasgefai/water in glass bottle

Menge: 500 mi

Interne Parameter Ergebnis Methode

Proben-Nr.

A17-235722 Koloniezahl (22 °C / 68 h) 40000 KbE/ml *DIN EN IS0 6222: 1999-07

A17-235722 Koloniezahl (36 °C / 44 h) 50000 KbE/mI *DIN EN IS0 6222: 1999-07

A17-235722 E. coli - Trinkwasser 2 KbE/M00 ml *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12

A17-235722 Coliforme Bakterien - 8600 KbE/100 ml *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12
Trinkwasser

A17-235722 Enterokokken - Trinkwasser 230 KbE/100 ml *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235722 Pseudomonas aeruginosa - 230 KbE/M00 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05

Trinkwasser

er-Nr. HRB 3607 Bankverbindung:
men Weser-Elbe Spérkast-‘?
BIC BRLADE21BRS
IBAN DE65292500000001214772

Stel .+ 7558510018

USt. ID Nr.: DE813707195
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Interne Proben-Nr.: A17-235723 j
Probencodierung: Testdurchlauf 3B
Art der Probe / Bezeichnung: Testdurchlauf 3

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe

Stark belastetes Trinkwasser nach der Filtration
Benutzter Filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Probenahmedatum: 26.06.2017

Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 3

Sample Code: Water sample

Contaminated water after filtration

Used filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Zustand: Wasser in Glasgefal/water in glass bottle
Menge: 500 mi
Interne Parameter Ergebnis Methode
Proben-Nr.
A17-235723 Koloniezahl (22 °C / 68 h) 143 KbE/mI *DIN EN ISO 6222: 1999-07
A17-235723 Koloniezahl (36 °C / 44 h) 100 KbE/mI *DIN EN I1SO 6222: 1999-07
A17-235723 E. coli - Trinkwasser 0 KbEM00 mI *DIN EN I1SO 9308-1: 2014-12
A17-235723 Coliforme Bakterien - 0 KbE/M00 mli *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12
Trinkwasser
A17-235723 Enterokokken - Trinkwasser 2 KbE/M00 ml *Chromocult® Enterokokken
Agar
A17-235723 Pseudomonas aeruginosa - 10 KbE/100 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05
Trinkwasser
0 e (( DAKKS
s-OliverMAxe, M. Sc.

Prifleitung: Je

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17845-01-00

5 vorliegt (Registrierungsnummer: D-PL-17845-01-00)
atoriums nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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IBAN DE65292500000001214772



Anhang zum Priifbericht 103958 vom 03.07.2017
Auswertung der Untersuchung

AQUARIUS pro life MMS Water Filter

Ziel der Untersuchung war, die Fdhigkeit des AQUARIUS pro life MMS Water Filter zur Keimreduktion von
belastetem Trinkwasser zu bestimmen. Zu diesem Zweck wurde natiirlich belastetes Wasser benutzt und die
Keimbelastung vor und nach der Filtration bestimmt, um eine quantitative Aussage (iber die
Filtrationseigenschaften des Filters in Bezug auf mikrobiologische Parameter treffen zu kénnen. Dabei wurden
folgende Ergebnisse ermittelt:

Testdurchlauf 1, belastetes Wasser vor und nach Filtration

Parameter Ergebnis vor Filtration | Ergebnis nach Filtration | Reduktion des Keimgehaltes
Koloniezahl (22 °C/68 h) 3420 KbE/ml 40 KbE/ml 98,83 %
Koloniezahl (36 °C/44 h) 2360 KbE/ml 58 KbE/ml 97,54 %
E. coli Trinkwasser 1 KbE/100 ml 0 KbE/100 ml 100,00 %

Coliforme Bakterien
Trinkwasser
Enterokokken Trinkwasser 44 KbE/100 m| 0 KbE/100 ml 100,00 %

Pseudomonas aeruginosa
Trinkwasser

532 KbE/100 ml 1 KbE/100 ml 99,81 %

10 KbE/100 ml 0 KbE/100 ml 100,00 %

Testdurchlauf 2, belastetes Wasser vor und nach Filtration

Parameter Ergebnis vor Filtration | Ergebnis nach Filtration | Reduktion des Keimgehaltes
Koloniezahl (22 °C/68 h) 3500 KbE/ml 18 KbE/ml 99,49 %
Koloniezahl (36 °C/44 h) 5900 KbE/ml 30 KbE/ml 99,49 %
E. coli Trinkwasser 3 KbE/100 m 0 KbE/100 ml 100,00 %

Coliforme Bakterien
Trinkwasser
Enterokokken Trinkwasser 118 KbE/100 m 1 KbE/100 ml 99,15 %

Pseudomonas aeruginosa
Trinkwasser

1824 KbE/100 ml 4 KbE/100 ml 99,78 %

96 KbE/100 m| 0 KbE/100 ml 100,00 %

Testdurchlauf 3, stark belastetes Wasser vor und nach Filtration

Parameter Ergebnis vor Filtration | Ergebnis nach Filtration | Reduktion des Keimgehaltes
Koloniezahl (22 °C/68 h) 40000 KbE/ml 143 KbE/ml 99,64 %
Koloniezahl (36 °C/44 h) 50000 KbE/ml 100 KbE/mi 99,80 %
E. coli Trinkwasser 2 KbE/100 ml 0 KbE/100 ml 100,00 %

Coliforme Bakterien
Trinkwasser
Enterokokken Trinkwasser 230 KbE/100 ml 2 KbE/100 ml 99,13 %
Pseudomonas aeruginosa
Trinkwasser

8600 KbE/100 mi 0 KbE/100 ml 100,00 %

230 KbE/100 ml 10 KbE/100 ml 95,65 %

Fazit

Durch die Filtration wird die Keimbelastung des Wassers in sehr hohem MaRe reduziert. Im Mittel wird durch
die Filtration mit dem AQUARIUS pro life MMS Water Filter die Keimbelastung um 99,35 % reduziert.
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MALTA
Certificate of Analysis
Customer no.: 12768 Your order from 30.06.2017 Order no.: L17-103958-3
Sample receipt on: 29.05.2017 Bremerhaven, den: 03.07.2017
Start of analysis: 26.06.2017
End of analysis: 03.07.2017
Inhouse sample no.: A17-235718
Sample code: Testdurchlauf 1A
Sample name / description: Testdurchlauf 1
Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe
belastetes Trinkwasser vor der Filtration
Probenahmedatum: 26.06.2017
Probenansatz im Labor: 26.06.2017
Test series 1
Sample Code: Water sample
Contaminated water before filtration
Sampling date: 26.06.2017
Start of analysis: 26.06.2017
Sample: Wasser in GlasgeféaR/water in glass bottle
Amount: 500ml
Inhouse Parameter Result Method
sample no.:
A17-235718 | Total viable count (22 °C / 68 3420 cfuml *DIN EN 1SO 6222: 1999-07
h)
A17-235718 | Total viable count (36 °C / 44 2360 cfu/ml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
h)
A17-235718 E. coli - drinking water 1 KbEM ml *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12

g. No. D-PL-17845-01-00).
ratory. Excerpts of this report may not be disclosed without written permission of

the test laboratory

(Q-Bioanalytic GmbH

Elbe Sparkasse
DE21BRS
E65292500000001214772

BIC BRLA

[BAN L
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L17-103958-3

A17-235718 Coliform bacteria - drinking 532 cfu/100ml *DIN EN SO 9308-1: 2014-12
water
A17-235718 Enterococci- drinking water 44 *Chromocult® Enterokokken
Agar
A17-235718 Pseudomonas aeruginosa- 10 KbE/100 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05
drinking water

Inhouse sample no.: A17-235719
Sample code: Testdurchlauf 1B
Sample name / description: Testdurchlauf 1

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe

Belastetes Trinkwasser nach der Filtration

Benutzter Filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Probenahmedatum: 26.06.2017

Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 1

Sample Code: Water sample

Contaminated water after filtration

Used filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Sample: Wasser in GlasgefaR/water in glass bottle

Amount: 500m|

Inhouse Parameter Result Method

sample no.:

A17-235719 Total viable count (22 °C / 68 40 cfu/ml *DIN EN IS0 6222: 1999-07
h)

A17-235719 | Total viable count (36 °C / 44 58 cfuml *DIN EN I1SO 6222: 1999-07
h)

A17-235719 E. coli - drinking water 0 KbE/M ml *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12

A17-235719 Coliform bacteria - drinking 1 cfw100ml *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12
water

A17-235719 Enterococci- drinking water 0 *Chromocult® Enterokokken

Agar
A17-235719 Pseudomonas aeruginosa- 0 KbE/M00 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05

drinking water




L17-103958-3

Inhouse sample no.: A17-235720
Sample code: Testdurchlauf 2A
Sample name / description: Testdurchlauf 2

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe
belastetes Trinkwasser vor der Filtration
Probenahmedatum: 26.06.2017
Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 2

Sample Code: Water sample
Contaminated water before filtration
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Sample: Wasser in Glasgeféal/water in glass bottle

Amount: 500ml

Inhouse Parameter Result Method

sample no.:

A17-235720 Total viable count (22 °C / 68 3500 cfwml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
h)

A17-235720 Total viable count (36 °C / 44 5900 cfu/ml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
h)

A17-235720 E. coli - drinking water 3 KbE/M ml *DIN EN I1SO 9308-1: 2014-12

A17-235720 Coliform bacteria - drinking 1824 cfw/100ml *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12
water

A17-235720 Enterococci- drinking water 118 *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235720 Pseudomonas aeruginosa - 96 KbE/100 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05

drinking water

DEZ21BRS
E65292500000001214772



L17-103958-3

Inhouse sample no.: A17-235721
Sample code: Testdurchlauf 2B
Sample name / description: Testdurchlauf 2

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe

Belastetes Trinkwasser nach der Filtration

Benutzter Filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Probenahmedatum: 26.06.2017

Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 2

Sample Code: Water sample

Contaminated water after filtration

Used filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Sample: Wasser in GlasgefaR/water in glass bottle

Amount: 500ml

Inhouse Parameter Result Method

sample no.:

A17-235721 Total viable count (22 °C / 68 18 cfuml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
h)

A17-235721 Total viable count (36 °C / 44 30 cfuml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
h)

A17-235721 E. coli - drinking water 0 KbE/M ml *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12

A17-235721 Coliform bacteria - drinking 4 cfw100m| *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12
water

A17-235721 Enterococci- drinking water 1 *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235721 Pseudomonas aeruginosa - 0 KbE/100 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05

drinking water

EC 17025 (Reg. No. D-PL-17845-01-00).
th

ible 2t the laboratory. Excerpts of this report may not be disclosed without written permission of

Bank account:

Weser-Elbe Sparkasse

BIC BRLADE21BRS

IBAN DE65292500000001214772




L17-103958-3

Inhouse sample no.: A17-235722 ]
Sample code: Testdurchlauf 3A
Sample name / description: Testdurchlauf 3

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe
Stark belastetes Trinkwasser vor der Filtration
Probenahmedatum: 26.06.2017

Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 3

Sample Code: Water sample
Contaminated water before filtration
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Sample: Wasser in Glasgefal/water in glass bottle

Amount: 500ml

Inhouse Parameter Result Method

sample no.:

A17-235722 | Total viable count (22 °C / 68 40000 cfuml *DIN EN 1SO 6222: 1999-07
h)

A17-235722 Total viable count (36 °C / 44 50000 cfu/ml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
h)

A17-235722 E. coli - drinking water 2 KbE/ ml *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12

A17-235722 Coliform bacteria - drinking 8600 cfu/100ml *DIN EN 1SO 9308-1: 2014-12
water

A17-235722 Enterococci- drinking water 230 *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235722 Pseudomonas aeruginosa- 230 KbE/100 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05

drinking water

IEC 17025 (Reg. No. D-PL-17845-01-00)
it the Iaboratory. Excerpts of this report may not be disclosed without written permission of

: HRB 3607 Bank account:

Weser ir
BIC BRLADEZ1BRS
IBAN DE65292500000001214772




L17-103958-3

Inhouse sample no.: A17-235723
Sample code: Testdurchlauf 3B
Sample name / description: Testdurchlauf 3

Probenbeschreibung: Trinkwasserprobe

Stark belastetes Trinkwasser nach der Filtration
Benutzter Filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Probenahmedatum: 26.06.2017

Probenansatz im Labor: 26.06.2017

Test series 3

Sample Code: Water sample

Contaminated water after filtration

Used filter: AQUARIUS pro life MMS Water Filter
Sampling date: 26.06.2017

Start of analysis: 26.06.2017

Sample: Wasser in Glasgefal/water in glass bottle

Amount: 500ml

Inhouse Parameter Result | Method

sample no.:

A17-235723 | Total viable count (22 °C / 68 143 cfuml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
h)

A17-235723 | Total viable count (36 °C / 44 100 cfu/ml *DIN EN ISO 6222: 1999-07
h)

A17-235723 E. coli - drinking water 0 KbEM ml *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12

A17-235723 | Coliform bacteria - drinking 0 cfw100ml *DIN EN ISO 9308-1: 2014-12
water

A17-235723 Enterococci- drinking water 2 *Chromocult® Enterokokken

Agar

A17-235723 Pseudomonas aeruginosa - 10 KbE/M00 ml *DIN EN ISO 16266 :2008-05

drinking water
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Appendix to certificate of analysis 103958 dated July 37 2017

Evaluation of study results

AQUARIUS pro life MMS Water Filter

Aim of the study was to investigate the ability of AQUARIUS pro life MMS Water Filter to reduce the bacterial
load of contaminated drinking water. For this purpose water which has a natural high amount of bacteria was
used. The bacterial load was determined quantitatively before and after filtration with the above mentioned

device to assess the filtration capability. The study gave the following results:

Test series 1, contaminated water before and after filtration

Results before

drinking water

Parameter Filtration Results after Filtration | Reduction of bacterial load
Cell count (22 °C/68 h) 3420 Cfu/ml 40 Cfu/ml 98.83 %
Cell count (36 °C/44 h) 2360 Cfu/ml 58 Cfu/ml 97.54 %
E. coli drinking water 1 Cfu/100 mi 0 Cfu/100 ml 100.00 %
lif T
Coliform bacteria drinking 532 Cfu/100 ml 1 Cfu/100 mi 99.81 %
water
Enterococci drinking water 44 Cfu/100 ml 0 Cfu/100 ml 100.00 %
Fseudomsonas aeruginosa 10 Cfu/100 ml 0 Cfu/100 ml 100.00 %

Test series 2, contaminated water before and after filtration

Results before

drinking water

Parameter Filtration Results after Filtration | Reduction of bacterial load
Cell count (22 °C/68 h) 3500 Cfu/ml 18 Cfu/ml 99.49 %

Cell count (36 °C/44 h) 5900 Cfu/ml 30 Cfu/ml 99.49 %

E. coli drinking water 3 Cfu/100 ml 0 Cfu/100 ml 100.00 %
Colfarm bARRrRANKING | oy en moe o 4 Cfu/100 ml 99.78 %

water

Enterococci drinking water 118 Cfu/100 ml 1 Cfu/100 ml 99.15 %
Bsclidomonios aerliginesd 96 Cfu/100 ml 0 Cfu/100 ml 100.00 %

Test series 3, heavily contaminated water before and after filtration

Results before

drinking water

Parameter Filtration Results after Filtration | Reduction of bacterial load
Cell count (22 °C/68 h) 40000 Cfu/ml 143 Cfu/ml 99.64 %

Cell count (36 °C/44 h) 50000 Cfu/ml 100 Cfu/ml 99.80 %

E. coli drinking water 2 Cfu/100 ml 0 Cfu/100 ml 100.00 %
Coliform bacteria drinking | o ¢ 1100 m| 0 Cfu/100 ml 100.00 %

water

Enterococci drinking water 230 Cfu/100 ml 2 Cfu/100 ml 99.13 %
Fseudomunas veruglsese 230 Cfu/100 ml 10 Cfu/100 ml 95.65 %

Conclusion

Using the AQUARIUS pro life MMS Water Filter the bacterial load can be reduced with high efficiency. The
reduction using this device is 99.35% in average.




